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一、项目概况
由于学生宿舍人流量大、学生活动繁多、学生宿舍的用电管理问题，一直是摆在宿舍管理者面前的一道难题。经现场勘查宿舍用电管理方式为人工管控，信息反馈慢，工作效率低，管理质量一般，这种落后的管理方式与时代的步伐已经格格不入了。
对学生宿舍用电实行智能化、信息化管理是加强后勤管理建设，提高服务意识的必然要求。宿舍私自使用电取暖、加热棒、热水壶等大负载电器,较长时间的过负载运行,若不及时发现和有效防范,威胁着低压配电网和电力设备的安全,对学生生命财产安全造成威胁,甚至直接引起重大事故发生。为此,特别根据学生宿舍的特点,决定建立智能用电安全管理系统
二、系统要求
 (1)系统要求具有智能识别恶性用电的功能，通过他对学生宿舍用电进行 24h 监控,杜绝学生使用电热器、热得快等违章电器现象,同时又不影响学生正常照明和空调的使用,从而避免火灾隐患和恶性事故的发生。
(2)工作效率要高使用智能用电管理系统代替传统的手工操作,错误率低,效率高。
(3)要对学生宿舍用电情况一目了然，系统应具有精确的计量、运算和查询功能,能够及时、准确地反映学生宿舍的用电情况,对用异常的宿舍,可及时通知管理人员进行调查,及时排除安全隐患。
(4)要有清楚的操作界面，可以对单个房间进行电量监控，也可以对楼层所有房间批量监控，监控电流值管理员可以随时更改，操作简单，会使用电脑即会操作系统。
三、设计方案
现场涵美宿舍楼2-11层,合计10层，每层 25 间房,每个房间需 1 只传感器。每栋楼计250 只传感器,每栋楼设一个用电管管理平台,管理员可通过计算机实时查看及查看报警记录，也可通过远程软件，对管理平台进行数据操作及查看。所有用电异常情况及恢复情况通过微信公众号向用户推送。
3.1 基本配置
[image: ]宿舍的每层楼配备4套用电采集器（可以采集32间房间用电情况）合计40套、每栋楼配备PLC控制器1台、CAN数据转换器2台、数据通讯控制器1台、定制系统1套（含240点变量）。
3.2 系统结构

下图为学生宿舍用电管理系统结构图,系统由 40 用电采集器、1台PLC控制器、2台CAN数据转换器、1台数据通讯控制器、1套定制系统组成。采集器与CAN数据转换器采用低压电力载波或工业级 RS485 总线, PLC控制器与管理主站采用工业级 RS485 总线数据传输。
3.3 设备功能及指标
(1)采集器对现场使用电路直接进行测量，0-50A量程，精度0.1A，基本误差±1%,采样周期0.1S,保障监测数据准确、可靠
(2) PLC控制器为核心的超大规模集成电路芯片,并应用国际上先进技术二次合成厚膜混合电路模块,集成独立的 CPU 单元和数据处理单元,即使通信线路有故障或断电也不会引起数据丢失。作用是将采集后数据与逻辑作为对比，按照用户习惯进行用电电流数据筛选、监控、传输。
(3) 数据通讯控制器内部有可靠的电源检测电路、具有保险过载、断电自恢复能力和防雷电、过电压措施, 只需将其通过以太网、GPRS、3G、4G等方式连入网络，无需本地配置即可实现远程设备管理、数据交互及推送，如下图：
[image: ]
(4) 定制系统由组态软件和数据库等组成监控系统。主站可以按照设定的项目和各采集器交换数据,可以监控每个房间用电情况，或按用户需求设定监控数据，如用电异常系统将显示报警并记录于系统内，如下图：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1653751637(1).png]四、主要功能特点：
①软件平台:中文版界面可按项目实际情况进行编辑、排版。
②完善的远端参数设置和管理功能,通过远程软件可远程设置和查询采集器、控制器参数。以下附图：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\c13e3759c741e5397fe0fdc7d7237fe.jpg]







③良好的数据接口设计, 支持RS232、RS485、RS422，以太网等。
[image: ]④独立用电监控，可灵活设置单独房间用电监控，且数据可灵活改变，解决了换季带来的数据错误判断。以下附图
[image: ]⑤可批量对所有楼层进行用电监控，切换操作简单、易懂。以下附图：




[image: ]⑥具有用户口令保护,多级操作管理,高度安全保密能力以下附图：


五、方案报价
	项目
	数量
	单位
	报价
	合计

	8路采集器
	40
	套
	
	

	PLC控制器
	1
	台
	
	

	CAN数据模块
	2
	台
	
	

	数据通讯控制器
	1
	台
	
	

	信号线路线路
	800
	米
	
	

	配电箱
	2
	个
	
	

	控制电源
	2
	个
	
	

	平台系统开发
	1
	套
	
	

	监控变量创建
	250
	点
	
	


1、 在满足以上相关功能且在控制价内，如果有更优的方案可以提供，不一定按采购清单内容配置；
2、 项目质保期2年，2年内非人为问题出现故障、损坏免费更换维修，且12小时内响应；
3、 限30日完成施工，且施工期间不得影响学生宿舍用电。
六：报价（项目按制价≤9万元）
1、 原方案报价（含税、施工调试等费用）：                 元 （同步列出费用清单）          
2、 其他方案报价（含税、施工调试等费用）：              元
 （同步列出费用清单、及施工方案         
七：其他
1、 [bookmark: _GoBack]报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，因项目急需，报价有效期至2022年6月21日上午9点，报价含税；
2、 报价文件封口未密封盖章及报价文件封面未写项目内容的全部为无效报价； 
3不接受邮寄报价；
报价单位：
联系人：
联系电话：
                           集美工业学校
                      联系人：方维钦  7790922
                   技术联系人：洪老师  1595 9368 558
2022年6月14日
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